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1- RESUMO GERAL

O presente projeto refere-se à implantação do sistema de
abastecimento de água da localidade de Cedro(km 25), município de Senador
Pompeu. O presente projeto foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas
vigentes.

DADOS DO PROJETO

Número de Residências ...................................................................... ..30 unidades
População ......................................................................................... ..106 habitantes
Ligações Prediais ............................................................................... ..30 unidades
Comprimento da Rede ....................................................................... ..5672 metros
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2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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1.1- Considerações Gerais

O presente relatório versa sobre o projeto de implantação do sistema de
abastecimento de água da localidade de Cedro(km 25), municipio de Senador
Pompeu.

mz-LocALzAçÃo

O município de Senador Pompeu possui os seguintes limites e localização:
NORTE: Quixeramobim;
SUL: Mombaça, Piquet Carneiro, Dep. Irapuan Pinheiro;
LESTE: Dep. Irapuan Pinheiro, Milhã;
OESTE: Pedra Branca, Mombaça;
DISTÂNCIA À CAPITAL: 231 km;
ACESSO: BR 116 e BR 122
LOCALIZAÇÃO: Centro;
ALTITUDE DA SEDE: 177,3 metros
LATITUDE “(S): 5° 35' 17"
LONGITUDE "(\N): 39° 22' 18"
ÁREA: 1.002,1 Km2

1 z ~

1.3 - CARACTERISTICAS FISICAS DA REGIAO

A região onde está situada a cidade de Senador Pompeu fica inserida na Região
Administrativa 14, Macrorregião de Planejamento Sertão Central, Mesorregião
Sertões Cearenses, Microrregião Sertão de Senador Pompeu. O relevo são
Depressões Sertanejas, com solos Brunizem Avermelhado, Solos Litólicos,
Planossolo Solódico e Podzõlico Vermelho-Amarelo. A vegetação é a Caatinga
Arbustiva Densa, Caatinga Arbustiva Aberta e Floresta Caducifólia Espinhosa.
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A bacia hidrográflca é o Banabuiú.
Não há registro de séries históricas da temperatura, entretanto, não há praticamente,
distinção climática, variando a temperatura durante o ano, entre 26° a 28°.
O período chuvoso na região acontece entre os meses de fevereiro a abril,
apresentando uma precipitação média anual de 730,7 mm. I
O clima é caracterizado como Tropical Quente Semiárido.
A principal atividade econômica é a agricultura com as culturas de milho, feijão e a
agricultura de subsistência. A pecuária tem uma participação significativa com a
criação de bovinos, ovinos, caprinos e suínos.
O Produto Interno Bruto é formado por:
Agropecuária: 8,94%
Indústrias: 21,77%
Serviços: 69,29%
Não existe, ainda, definição de planejamento de uso e ocupação do solo urbano.
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2 - OBJETIVOS

O presente relatório tem como finalidade:
- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto
executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos sen/iços, materiais, peças e órgãos
acessórios, custos das obras definidas para o projeto de implantação do sistema de
abastecimento de água da localidade de Cedro(km 25), município de Senador
Pompeu.
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3 - ELEMENTOS PARA O PROJETO

3.1 - População

População atual .................................................................................. ._ 106 habitantes
Número de unidades habitacionais .......................................................... ..30 unidades
Taxa média de ocupação adotada: ................................................... _. 3,53 hab. / res.
Taxa de crescimento prevista ......................................................................... ..1 % a a
Periodo de alcance do projeto ....................................................................... .. 20 anos
População de projeto: ........................................................................... ..130 habitantes

3.2 - Parâmetros do Projeto

Coeficiente do dia de maior consumo .................................. ..1,10

Coeficiente da hora de maior consumo ................................ ..1,30
Consumo Per Capita ............................................................ ..100 I/hab./dia
População de projeto ........................................................... ..130 habitantes

3.3 - DEMANDAS

Q

3.3.1 - Demanda Média Diária

=130x100 =O,15I/s=0,54 ma/h=13,00 ma/dia
86400

3.3.2 - Demanda Máxima Diária

/fi
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Q = 1.1 x 130 X 100 = 0,165 Ils = 0,60 ms/ h = 14,44 ma/dia
86.400

3.3.3 - Demanda Máxima Horária

Q.=1.1x1.3 ×130X100 =0,21l/S =0,77 ms/h = 18,53 m3/dia
86.400

3.3.4 - Vazão de Distribuição

I\) _;Qd = 0, = 0,0000370239774331 I/s X m
5.672

3.3.5 - Período de Funcionamento

O sistema deverá funcionar cerca de 16 horas diárias, no final do plano. Dessa
maneira a Demanda Máxima Diária que as unidades de produção deverão atender

será de:
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4.0 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

Na localidade Cedro(km 25) não existe sistema de abastecimento de água.
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5.0 - CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto para o abastecimento de água da localidade de Cedro(km 25),
no município de Senador Pompeu, terá a seguinte concepção:

5.1 - MANANCIAL

O manancial a ser utilizado será um açude existente nas proximidades da localidade
de Cedro(km 25), que segundo informações locais possui capacidade para atender à
demanda no periodo de projeto, uma vez que, mesmo com a estiagem prolongada
não secou. Não há informações sobre o volume de água armazenado no açude.

5.2 - CAPTAÇÃO E RECALQUE

A captação será constituída de um flutuante construído em fibra de vidro, onde ficará
instalado um conjunto elevatório, motor elétrico/bomba centrífuga de eixo horizontal
conforme dimensionamento.

5.3 - ADuçÃo

A adutora será dimensionada para a demanda de final de plano e executada com
material adequado.
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5.4 - TRATAMENTO

Devido ao fato de tratar-se de água de manancial de superficie, o tratamento será
constituido das seguintes unidades: Câmara de carga em fibra de vidro, filtração
rápida em filtros de fluxo ascendente construído em fibra de vidro, seguido de
desinfecção com adição de composto de cloro. Após o tratamento a água será
encaminhada a um resen/atório apoiado com capacidade suficiente para servir de
sucção dos conjuntos elevatórios que recalcarão a ág ua para o reservatório elevado
que além de atender a comunidade servirá para a lavagem do filtro.

5.5 - RESERVAÇÃO

A capacidade de resen/ação será definida como 1/3 da demanda máxima diária.
Deverá ser construído um resen/atório elevado em concreto armado, com
capacidade de acordo com o dimensionamento, em cota adequada para atender
COITI pressões satisfatórias a comunidade de Cedro( km 25).

5.5 - REDE DE D|sTR|Bu|çÃo

A rede de distribuição será dimensionada de acordo com as normas existentes e
executada em tubos e conexões de PVC rígido, em diâmetro e classe adequados.

5.1 - LIGAÇÕES DoM|c|L|AREs

Será previsto a execuçao de um ramal domiciliar para cada prédio existente na
localidade.
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5.0 - D|MENs|oNAMEN'ro

5.1 - ADuçÃo

Considerando a disponibilidade de água e visando a otimizar 0 sistema a ser
construído a adutora será dimensionada para a vazão de 0,60 I/s.
Para 0 dimensionamento da adutora de água bruta foi utilizada a fórmula de
BRESSE, de acordo com o seguinte:
Vazão: 0,60 l ls = 0,00060 m3 I s
K = 1.20

D = K «Io =1.20 × 0,025 = 0,030 m = 30,0 mm
Adotado: D = 50 mm, em PVC rígido, PBA, JE Classe 12 .

6.2 - RECALQUE DE ÁGUA BRUTA

O recalque foi dimensionamento de acordo com o seguinte critério:
Cota do Nivel de água minimo no açude .................................................... ..235,00 m
Cota do terreno na câmara de carga ......................................................... ..273,00 m
Cota da Chegada de Água na câmara de carga ...................................... ..277,80 m
Desnivel Geométrico ................................................................................... ..42,80 m
Extensão da Adutora .................................................................................... ..1076 m
Diâmetro ..................................................................................................... ._ .50 mm
Material .................................................................... ..PVC rígido, PBA JE Classe 12

fi / 17- ,L/z
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Vazão .......................................................................................................... .0,60 I / s
Velocidade ................................................................................................ .. 0,26 m /s
Perda de Carga Unitária ao Longo da Linha ....................................... ..0,185m/100m
Perda de Carga Total Distribuída ................................................................... ..2,00 m
Altura Manométrica Total ............................................................................. ..44,80 m
Potência do Conjunto:
P = 0,60 x 44,80 / 50 = 0,53 HP;
Adotando a folga de 50 %, teremos:
P = 1.5 x 0,53 = 0,80 HP
Adotado: P = 1.00 H

- vER||=|cAçÃo QUANTO Ao GOLPE DE ARÍETE
0 Cálculo da Celeridade
Pela fórmula de Allievi:
c=9900/×I4a,3+i‹D/e
Onde:
K = 18 (Pvc)
D = 54,6 mm = 0,0546 m
e = 2,7 mm = 0,0027 m C = 487,68 m / s

o Cálculo da Sobre pressão Máxima

ha = CV/g = 487,68 x 0,26 /10 = 12,67 m

o Pressao Máxima
P = 42,80 +12,67 = 55,47 m

Concluímos que a tubulação de PVC, PBA, JE Classe 12 é adequada para a
pressão de trabalho, em que irá operar a adutora.

5.3 - REsERvAçÃo
is
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Para a determinação da capacidade de resen/ação foi utilizado como critério 1 I 3 da
demanda máxima diária, ou seja:
V = 14,44 I 3 = 4,81 ms
Deverá ser construído um resen/atório apoiado, em anéis pré-moldados de concreto

armado, diâmetro de 2,00 metros, altura 2,00 metros, altura útil de 1,90 m
capacidade para 5,96 m°, que além de ser utilizado para cloração sen/irá como
sucção para 0 recalque de água tratada. Será construido também um reservatório
elevado em anéis de concreto armado pré-moldados, com diâmetro de 2,00 metros
altura de torre de 10,00 metros, altura útil de 2,40 metros e altura total de 12,50
metros, com capacidade de 7,53 m3.

6.4 - TRATAMENTO

ø Vazão a tratar: 51,84 mf*/dia

~ Numero de unidades filtrantes: 1

ø Vazão a tratar por unidade: 51,84 m3/dia

~ Taxa de filtração adotada: 120 m3/m2/dia

- Área da unidade: 51 ,s4/120=0,43 m2

0 Diâmetro da unidade: S= TrR2 = 0,43= 3,14*R2 = R2 = 0,137 m = R = 0,37 m.
então: D= 2*R = 0,74 m.

ø Diâmetro adotado: D= 1 m

ø Área real de filtração: 0,785 m2

o Taxa real de filtração: 66,03 m°/mz/dia

w
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ø Velocidade de lavagem: 0,8 m/min

o Tempo necessário para lavagem: 6 min

o Vazão de lavagem: Q= S * V = 0,785 * 0,8 = 0,628 m3/min = 10,45 I/s

o Volume necessário para lavagem da unidade: V= 0,628*6= 3,77 ma.

o Diâmetro das tubulaçoes:

Chegada = 50 mm

lnterl¡gação= 100 mm

Lavagem= 100 mm

A lavagem da unidade filtrante será realizada por meio do reservatório
elevado.

6.5 - RECALQUE DE ÁGUA TRATADA

O recalque de água tratada foi dimensionamento de acordo com o seguinte critério:
Cota do Nivel de água minimo no reservatório apoiado ............................ ._274,00 m
Cota da Chegada de Água no resen/atório elevado .................................. ..285,40 m
Desnivel Geométrico ................................................................................... ..1 1,40 m
Extensão da Adutora .................................................................................... ..20,00 m
Diâmetro ...................................................................................................... ._ .50 mm
Material .................................................................... ..PVC rígido, PBA JE Classe 12
Vazão .......................................................................................................... ..0,6O l / s

Velocidade ................................................................................................ ._ 0,26 m ls
Perda de Carga Unitária ao Longo da Linha ........................................ _.0,185m/100m
Perda de Carga Total Distribuída ................................................................... ..0,04 m
Altura Manométrica Total ............................................ .................. _.11,44 m
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Potência do Conjunto:
P = 0,60 x 11,44 / 50 = 0,14 HP;
Adotando a folga de 50 %, teremos:
P =1.5 × 0,14 = 0,20 HP
Adotado: P = 0.50 HP

5.6 - REDE DE D|sTR|eu|çÃo

A rede de distribuição atenderá a todos os prédios existentes na localidade. Foi
calculada pelo método do seccionamento ficticio, através de programa de
computador, com coeficiente de rugosidade C = 140. Será toda executada em PVC
rígido, diâmetro de 50 mm, extensão total de 5.672 metros.

6.7 - LIGAÇÕES DOMICILIARES
Será executada uma ligação domiciliar para cada prédio existente, em polietileno
linear.
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ESTADO DO CEARÁ
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E

MINISTÉRIO OA SAÚDE iNDIcEs DA CONSTRUÇÃO cIvIL - DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019
I I I

ORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

_, ITEM BANCO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT
TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

P. UNIT. PREÇO
11.100,11 I
11158.11

1.1.1
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

sINAPI 03554 ci-IAPA DE MADEIRA cOMPENsAD A. NÃO INcLuso
MOBILIARIO. AF 04/2015

M' 25,00 567,71 14.192,75

M* I 5.00 I 2.995,36

CAPTA
93.210,111.1.2

2.0
2.1 CAPTÂÇ - SERVIÇOS

sINAPk_õI 14200/001 I_PI_AcA DE OBRA EM CHAPA DE Aco GAI_vANIzADO | 374,42 ,
3.997,06

2.1.1 SEINFRA C3496
MONTAGEM DE Tusos. coNExóEs E Pçs.
EI_EvAToRIA cAP ATE 5 us

UN 1.00 1.504,20 1.504,20

2.1.2 SEINFRA C3453 MONTAGEM DAs INsTAI_AçóEs EI.ETRIcAs,
ELEVATÓRIA COM vAzÃO ATE 10 I./s

UN 1,00 2.004,16 2.004,16

2.1.3 SEINFRA C3417
INSTALAÇÃO ELETROMECÃNICA DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA ATÉ 4 cv

UN 1,00 488 ,70 488.70

2.2 OAPTAÇÃO - MATER
1saaø,Isz

2.2.1
IAI3

SINAPI 4178 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO, DN 3/ 4"
3,94 102.44

2.2.2 SINAPI 4181 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO. DN 2"
17,70 53,10

2.2.3
UN 3,00 199,71

2.2.4 SINAPI 3912 LUVA FERRO GALVANIZADO, 2" UN 3.00 17,69 53.07

2.2.5 SINAPI 988

SINAPI 1790 CURVA 90° FERRO GALVANIZADO, 2"

9
LUVA DE UNIÃO. FERRO GALVANIZADO. 2" UN 2,00

66,57

51 ,30
41

102,60

2.2.6
7

SINAPI 62 8 TE FERRO GALVANIZADO, 2" UN 1,00 33, 33,41

2.2.7 SINAPI 00004891 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"

UN 26,00
UN 3.00

UN 1,00 10,50 I 10,50

2.2.8 SINAPI 00000048
ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50/ DE
60 MM

UN 1,00 14,71 14,71

2.2.9 SEINFRA I7470 FLUTUANTE EM PRFV COM CAPACIDADE ATÉ 1000 KG UN 1,00 7.283,55 7.283,55

2.2.10 CXXX CMB CENTRIFUGA EIXO HORIZONTAL Q= 2,08 m”/h; H=
33.00 mca; P=1,00 CV

UN 2,00 1,220.00 2.440,00

2.2.11 SINAPI 00001414
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL
COM BUCHA DE LATAO. DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 2,00 7,14 14,28

2.2.12 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 2.00 86,68 173,36

2.2.13 | sEINI=RAl 15120 VENTOSA SIMPLES Cl ROSCA DN 3/4 uN | 2,00 I 054.52 I 1.'/20.04 I

2.2.14 SEINFRA 6016
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 3/4 " (REF 15091

UN 2,00 22,91 45,82

2.2.15 SEINFRA I Izzss WAI_vuI_A RETENÇÃO. PE O/cRIvo - 50 MM rg) UN | 1.00| 55,25 I 50.25 I

2.2.16 SINAPI 00010408

I
VALVULA DE RETENÇÃO HOR_ BRONZE(PN25) 400 PSI
TAMPA COM ROSCA Cl PORCA DE UNIÃO EXTR. C/
ROSCA 50 MM

UN 1,00 168,64 168.64

2.2.17 SINAPI 9860
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL EB‹892 PARA AGUA FRIA
PREDIAL 2"

M 12,00 30,97 371,54

2.2.18 SINAPI 25889
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. PEAD, PE-
B0, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 )
PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

M 30,00 81,68 2.456,40

2.2.19 IOAEO cLAssE1 I‹v 4 x s MM= M I 150,00 I 10,32 1.548,00

2.3
SEINFRA Ilo 15142

ENERG
12.525,53

2.3.1 POSTE DE CONCRETO B M X 300 KG 536,00 536,00

2.3.2 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM FOLDANA
49,69 49,69

2.3.3 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE
272,40 272,40

2.3.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A 53,52 53,52

2.3.5 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" X 2,40 M
35,72 35,72

2.3.6 SEINFRA I6140 CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5 MM'
4,65 279,00

2.3.7 SEINFRA l2223 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4”
6,28 376.80

2.3.8 CXXX

INCLUSOS)

REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, PARA CABO DE
COBRE, TENSÃO DE 380 V, COM ESTRUTURA DEV
ALINHAMENTO EM POSTE DE COCRETO ARMADO
DUPLO T150I9(CONDUTOR E TRANSFORMADOR NAO

UN 1,00
UN 1.00
UN 1.00
UN 1,00

UN 1.00

M 60,00
M 60,00

KM 1,03 65.484,63 70.723,40

28.B1 0 ,41 V

3.1
3.0 ADUTORA

ABU

SEINPRA 11120
SEINPRA 10125
SEINPRA 12413
sEINI=RA 11010
sEINI=RA 12052

TORA-senviçoe _ 14366.18l I
,f

‹: T nf* f _ __-'«._ . , ×_ ,z V.z: -:fz-zeff; z¬«~‹ :‹z¬¿7z-»e~›` .I 1:
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EsTADo DO OEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

z - sINAPI » sIsTEMA NACIONAL DE PEsouIsA DE cusTOs E
MIIIIISTERI° DA SIIUDE iND|cEs DA CONSTRUÇÃO cIvIL - DESONERADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEINFRA - CEARA (T^5‹ 25-I I- DESÔNERADA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019
II

ORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ITEM BANCO CODIGO DESCRIÇÃO . UNID. QJANT P. UNIT. PREÇO TOTAL

3.1.1 SINAPI

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHOICOM
90105

DE INTERFERÊNCIA AF 01/2015

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 MI MÉDIA ENTRE MONTANTE

RETROESCAVADElRA(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO:0,26 M'/POTENClA:88I-IP) LARGURA MENOROUE
0,80 M, EM SOLO DE 1A_CAT. LOCAIS COM BAIXO NIVEL

M* 188,30 5.72 1.077,08

3.1.2 SINAPI CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM
UTILIZACAO DE ESCAVADEIR/\_LllDRAULICA

72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.

M' 150,64 6.86 1337,68

3.1.3 | SEINFRA I C3400 IESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO I M* I 31,50 I 155,10 I 5.970,07 I

3.1.4 SINAPI

REATERRO MEOANIZADO DE VALA COM
RETROESOAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA D

93367 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
su5sTITuIÇÃO) DE 1* OATEGORIA EM LOCAIS COM
BAI×O NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AI=_04/2015

RETRO: 0,25 M= / POTÊNCIA; as HP), LARGURA ATE 0.0
A

M* 338,94 12,74 4.316,10

3.1.5 SINAPI

REATERRO MEcAN1zADo DE vAo1 cOM
RETRoEscAvADEIRA IOAPAOIDADE DA OAÇAMBA D

93378 M. PROFUNDIDADE ATE 1,5 M. COM sOLo (cOM
suasTIru1cÃo› DE 1° OATEGORIA EM LOcAIs coM
BAI×0 

RETRO; 0,25 M= 1 POTÊNCIA; as 1-IP). LARGURA ATÉ 0,0
A

M* 37,66 16.01 602,94

3.1.6 SINAPI
ÁGUA DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA.
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF 11/201]

97124

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA, PARA REDE DE

M 1.076,00 0,52 559,52

3.2 IADDTORA IInA¬rERIAIs I 13.044,24 I
3.2.1 SINAPI °°°36°“ DE AGUA INDR 55471

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE M 1.129,80 11,82 13.354,24

3.2.2 SINAPI 00001845 DN 50 /DE 60MM
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G UN 2.00 26,37 52,74

3.2.3 SINAPI DN 50 /DE 60MM
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G UN 2,00 21.04 42,08

3.2.4 SINAPI

00001831

2 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA.
000003 5 50 MM. PARA REDE AGUA

DN UN 189,00 2,62 495,18

4.0 RESERVATÓRIO ELEVADO - ETA (5,96 M') 40.431,51

4.1 REsERvATóRIo E senvucosj 37.988,02

4.1.1

LEV

SINAPI 85422

ADO(
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM
SUPERFICIAL

M' 36,00 5,56 200,16

4.1.2 I sINAPI I 13559/002 IOAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO I M* I 35.00 I 1,11 I 39,95 I
4.1.3 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

99659 GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
M* 13,68 35.76 489.20

4.1.4 SEINFRA 5C12 5 ZM _ _ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE M° 14,13 38,71 546,97

4.1.5 SEINFRA REATER RO C/COMPACTAÇAO MECANICA, E
Czgzo CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M” 1,41 19,03 26,83

4.1.6 SINAPI
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA DE
SOLOS E AGREGADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

72894 M* 12,72 2,99 38,03

4.1.7 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10

93588 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_04/2016
M3' M* 12,72 1,43 16,19

4.1.8 I SEINFRA I C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M* I 1,41 I 347.10 I 400,41 I
4.1.9 SINAPI

I ` I00012565 ANEL Ou ADUELA CONCRETO ARMADO D = a.00M, I-I =
0,50M

UN 27,00 698,34 18.855,16

4.1.10 SINAPI 94965 AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 112,3¡2,7 (CIMENTOI
M” 1,68 313,46 589,30

4.1.11 22,60
4.1.12

I sE1NI=RA l
SEINFRA

C4281 IFORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)
C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60

I M.
KG I 105,35

167,17 3.778,04
8,51 1.151,91

(

I z-_E`\T-'x`z5'-~%/\\">
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EsTADo DO CEARÁ SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E

""N'sTÊR'° DA SAÚDE INDIcEs DA coNsTRuÇÃO CIVIL - DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

.. I
LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019

I
I

ORÇAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ITEM BANCO comeo nescmcão umn. QINIIT P. UNIT. PREÇO TOTAL

4.1.13 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE suPERI=IcIE COM MANTA
AsFÁI_TIcA. UMA CAMADA. E=aMM

M' 15.07 77.24 1.164,01

4.1.14 SINAPI 741947001
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 9.00 232.23 2090.07

4.1.15 SINAPI 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M.
MONTANTES TUBULARES

M 6.28 359.32 2.256,53

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO. ESP. = 10cm(
4.1.16 SEINFRA C4B43 60x 60×60cm), LASTRO DE BRITA. EXCETO ESCAVAÇÃO

E TAMPA

UN 2.00 182,90 325.80

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7

4.1.17 SINAPI 5928 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVECAMINHÃO Toco PBT 15.000 KG. POTÊNCIA DE 199 cv-
CtI.P DIMBN0

H 10.00 151.02
1.510,20

4.1.18 SEINFRA C4208
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR
.IFORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 1.00 2.106,23 2106.23

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO SEÇÃO " T "
4.1.19 SINAPI 74142/004 PONTA INCLINADA 10 X 10 CM ESPAÇAMENTO DE 3 M

`CRAVADOS 0.5 M COM 11FIOS DE ARAME FARPADO N16

M 30,00 43.80 1314.00

4.1.20 SEINFRA C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
M” 1.68 177.32 297 .90

I 4.1111 sEINFRAI cassa IPINTURA HIDRACOR I UN I 75.35 I 9,29 700.09

4.2 .REsERvATÓRIo EI.EvAno ErA(a1.os ur I - MATERIAIs
2.443,49

4.2.1 CHEGADA

703,27

4.2.1.1 SINAPI 00009860
TUBO PVC. ROSC.. 2" X 3.0 M. PARA AGUA FRIA
PREDIAL

M 15.00 30.97 464.55

4.2.1.2 SINAPI 00001790
1:uRvA ao eRAus DE FERRO eAI.vANIzADo, coM
RoscA BSP FEMEA. DE 2"

UN 1.00 66.57 66.57

4.2.1.3 SINAPI 00003912
LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE UN I 4,00 17.69 70.76

4.2.1.4 SINAPI 00000046

2..
ADAPTADOR. PVC PBA. BOLSAIROSCA. JE. DN 50 I DE
60 MM

UN 1.00 14.71 14.71

4.2.1.5 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 1.00 86.68 86.68

4.2.2 SAIDA
596.09

4.2.2.1 SINAPI 00009860 TUBO PVC. ROSCAVEL. 2” X 3.0 M. AGUA FRIA PREDIAL
M 12.00 30.97 371.64

4.2.2.2 SIN PI 3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2..

UN 2.00 17.69 35.38
A

4.2.2.3 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 2.00 86.68 173,36

4.2.2.4 PI 00000048
ADAPTADOR. PVC PBA. BOLSA/ROSCA. JE. DN 50/ DE
60 MM

UN 1.00 14.71 14.71

4.2.3 OR E LIMPEZA
1.145,13

V

4.2.3.1 SINA

SINA

EXTRA AZ

PI 00009860
TUBO PVC. ROSC.. 2" X 3.0 M. PARA AGUA FRIA
PREDIAL

M 26,00 30,97 805.22

4.2.3.2 SINAPI 00001790 CURVA FERRO GALVANIZADO BDG ROSCA FEMEA REF.
I2"

UN 2.00 66.57 133.14

I 4.2.3.3 I SINAPI I ooouszsa ITE FERRO eALvANIzADo aos 2" | UN I 1.ooI 33.41 33.41

4.2.3.4 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2" (REF 1509)

UN 2.00 86.68 173.36

s.o REsERvATÓRIo AI=oIADo ETA (5,96 M=)
1 8.475,86

5.1 nEsERvA1'ÓRIoA|›oIADo- ETA ‹sERvI‹;os)
15349.27

51 #1 s|N/W 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO s/ RASPAGEM
SUPERFICIAL

M* I 36.00 5.56 200.16

1.11 39.96

5.1.3 SINAPI 99059
I 5.1.2 I sINAPI PI vaase/ooz IcAPINAEI.IMPEzAMANuAL DETERRENO I

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO
.GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

M2 |_ as.ooI
M1 1e.oo 35.76 572,16

5.14 SEWFRA c1256 ÊÍACAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ `
I

M' 14,13 38.71 546.97

5.1.5 SEINFRA C2920
REATERRO c/coMI=AcTAçÃo MECÂNICA, E
CONTROLELMATERIAL DA VALA

M” 1 .41 19.03 26.83

I/Aí
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EsTADO DO OEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

- ' SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E
MINISTERIO DA SAUDE ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DESONERADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019 II
ORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

" ITEM amca comeu nsscmcko I umn.
`OuANT P. UNIT. PREÇO TOTAL I

CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA DE
5.1.6 SINAPI 72894 SOLOS E AGREGADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE

DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

M: 12.72 2.99 38.03

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3.
5'II7 SINAPI 93588 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL . AF__04I2016

Ml 12.72 1.43 18.19

I 5.1.3 ISEINFRAI coesa IOONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPAROMANUAL I_
MI I 1,41 I_ 347.10 I 489,41 I

5 1 9 S¡NAP¡ 00012568 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 3.00M, H =
I ' 0,50M

UN 7.00 698.34 4.888,38

5.1.10 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1t2.3I_2.7 (CIMENTOI
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

MI 1.25 313.46 391.83

C4281 FORMA Pl CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)
MZ 2.519,25

5.1.12* SEINERA C4151 IARMADURA DE Agp CA ao/eo T I KG
1s.o7 I
95.00 8,51

.
157.17 I aoa.45 I5.1.11 I sEINI=RA

5.1.13I SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA. UMA CAMADA. E=3MM

M2 15.07 ` 77.24 1.164,01

ESOADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO Aco
54 '14 SINAPI 7'“9'"°°1 GALVANIZADO 1 1Iz"s DEORAUS

M 2.00 232.23 464 . 46
I

5.1.15 SINAPI 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M.
MONTANTES TUBULARE5

M 6.28 359.32 2.256.523

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO. ESP. = 10Cm(
5.1.16 SEINFRA C4843 60x 60x60cm). LASTRO DE BRITA. EXCETO ESCAVAÇÃO

E TAMPA

UN 2.00 162.90 325.80

GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7

5.1.11 SINAPI 5925 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVECAMINHÃO Toco PBT 1e.ooo KG. POTÊNCIA DE 189 cv ‹
CtIE.D.|.I¿B.NO

H 5.00 151.02 755.10

5.1.19 SEINFRA C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
UN 1.68 177.32 297,90

MZ I 15.70 I 9.29 145.85
I

5.1.20 sEINI=RA gn czaes IPINTURA I-IIDRAOOR I
5.2 RESERVAT IOAPOIADO ETAMATERIAIS

526,89

6.2.1 CHEGADA

5.2.1.1 SINAPI 00007696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA. DN 2". E = 4,50' MM. PESO 12.10'KG/M (NBR 5580]

M 2,50 43.03

310,92

107.58

5.2.1.2 SINAPI 00001790
CURVA FERRO GALVANIZADO 906 ROSCA FEMEA REF. UN 1.00 66.57 66.57

5.2.1.3 I sINAPI 00003912

2..
LUVA FERRO GALV ROSCA 2" I

UN 2.oo I 17.69 35.38 I

5.2.1.4 SINAPI 00000048
ADAPTADOR. PVC PBA. A BOLSA DEFOFO. JE. DN 50/
DE 60 MM

UN 1.00 14.71 14.71

5.2.1.5 SINAPI 00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509]

UN 1.00 86.68 86,68

5.2.2 LIMPEZA

151 ,23

5.2.2.1 SINAPI 00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA. DN 2". E = 4.50' MM. PESO 12.10'KG/M (NBR 5580)

M 1.50 43.03 64.55
I

5.2.2.2 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 42" (REF 1509)

UN 1.00 86.68 86.68

5.2.3 EKTRAVAZOR
84,55

5.2.3.1 SINAPI 00007696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE
MEDIA, DN 2". E = 4.50' MM. PESO 12.10'KG/M (NBR 5580)

M 1.50 43.03 64.55

REDE DE DIsTRIauI ÃO I
1 51 .649,59

a.1 REDEDEDIOTRIRUIÇ -ssRvI‹;os
I e.o I qm I 1a.sss.za I

ESOAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,50 MI MEDIA ENTRE MONTANTE
E .IUsANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECI-Io)coM

6.1.1 SINAPI 90105 RETROESCAVADEIRA(CAPAClDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO:0.26 M*/POTÊNCIAISBHPI LARGURA MENOR QUE
0.80 M. EM SOLO DE 1A.CAT. LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERÊNCIA AF 01/2015

M: 992.60 5.72 5677.67

,z,z.z..f.-¬ I» ..I
.II KI .
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EsTADo Do CEARÁ SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E

MINISTERIO DA SAUDE ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR PDMPEU
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019
I _. IORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

' I_'\meu amco comeu DEscRI‹;ÃD
UNID. QUANT P. UNIT. PREÇO TOTAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
6.1.2 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M* 794.08 8.88 7.051 .43

I 6.1.3 I SEINFRA I Cs4oo |EsCAvACÃo EM RDCI-IA BRANDAAPRID
M= I 198.52 I 1a5.1u I 36.746,05

6.1.4 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

REATERRC ME<:ANIzADo DE vAI_A CDM
RETRoEsI:AvADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0.26 M= / POTENCIA; as I-IP). LARGURA ATE o.s
M, PRDEUNDIDADE ATE 1,5 M. CDM soLo (SEM
sUssT|T_UICÃo› DE 1- CATEGORIA EM LocAIs CDM

M' 1.786,68 12,74 22.762.30

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO' 0 26 M” I POTENCIA' 88 HP) LARGURA ATE 0.8

G” SINAPI 93378 M.PRDEUNDIDADEATE1.sM.CoM'soLo‹CoMsUasTITUIçÃo) DE 1° CATECDRIA EM LoCAIs CCM
.BAIXO fi05120.16

M* 198,52 16.01 3,178.31

AGUA DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA.
6.1.6 SINAPI 97124 INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AE JJIZQ1 7

`ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA. PARA REDE DE
M 5.672,00 0.52 2.949,44

I Is.: IREDE DE DIsTRIEUI_I¿Io-MATERIA1s
I 13.254. s

6.2.1 SINAPI 00036084
TUBO PVC PBA JEI. CLASSE 12. DN 50 MM. PARA REDE
DE AGUA (NBR 5647)

M 5.955.60 11.82

3

70.395,19

6.2.2 SINAPI 00001206
CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 UN 6.00 5.79 34.74

6.2.3 SINAPI 00007048

MM
TE.PVC, PBA. NBR 10351 P/ REDE DE ÁGUA. 90°. BBB.
DN 50 MM X DE 60 MM

UN 3.00 17.73 53.19

6.2.4 SINAPI 00001845
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB QOG
DN 50 /DE BOMM

UN 1,00 26,37
26.37

6.2.5 SINAPI 00001831
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G

_ DN 50 /DE GOMM
UN 4.00 21.04

84.16

I
I e.2.õ IsEINI=RA I3122 DUNCAO 45 PBA COM BOLSAS DN 50

UN I 1.uo I 31,44 I 31 ,44

6.2.7 SINAPI 00000325
ANEL BORRACHA. PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA. DN
50 MM, PARA REDE AGUA

UN 1.015.00 2.62 2659.30

1.0 ue ÓEs PREDIA|s
Lnks PREDIA|s sERvIçDs1.1 -

I 1.1.1 I sINAPI I assva ILIGADAD DA REDE soMM Ao RAMAL PREDIAL1/2" I UN I ao.oo I' ae.asI 1.089,90

1s.os4,so
10.345,40

RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM
7.1.2 sINAPI T4253/oo1PDRNECIMENTD.INsTAI_AÇÃo.EsCAvACÃoE

.REATERRO

M 450.00 20,57 9.256,50

I 12 IL1eAç6Es PREDIAIs-MATER1AIs
F 4.11a.4o

COLAR TOMADA PVC. COM TRAVAS. SAIDA COM
7.2.1 SINAPI 00001414 ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4"ARA LIGACAO

PREDIAL DE AGUA

UN 30.00 7.14 214.20

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO
7.2.2 SINAPI 00000061 (PP). PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4". PARA

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 60.00 3.02
I _I

181,20

7.2.3 SINAPI 00003729
KIT CAVALETE DE PVC COM REGISTRO DE ESFERA DE

1553.40

1/2"
714 S|NAP¡ 12773 IÃIIIÊROMETRO UNIJATO. VAZAO MAXIMA DE 3.0 M3/H. D

EI
UN 30.00 51 ,78

UN 30.00 92.32 2.769,60

a.o EsTA Ão ELEVATÓRIA
105.511,10

I s.1 Estação ELEvATÓRIA- sERvI‹;oE A
.I 39.4911 9

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM
1 8.1.1 SINAPI 85422 SUPERHCIAL

M* 36.00 5.56

,8

200,16

I a.1.2 I sINAPI I mass/002 ICAPINAELIMPEZAMANUAL DETERRENO
M2 I as,oo | 1,11 I 39.96

8.1.3 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

II/I' 18.00 35.76
I

643.68

8.1.4 SEINFRA C1256 `EscAvAÇÃo MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE M' 2.81 38,71 108.78

8.1.5 SEINFRA C2920

2M
*REATERRD C/CCMPACTAÇÃD MECANICA. E
.CoNTRoLE. MATERIAL DA vAIA

M' 0.19 19.03 3.62

\ 8.1.5 SEINFRA C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA
IARGAMASSADA

M* 1 .40 368.38 515.73

J  T'VLT 5
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EsTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO DA sAúDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E
INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DESONERADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOcALIDADEz CEDRO (KM 25) PERIoDo1z/2019
I I

I
ORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ITEIIIII BANCO CODIGO DEsORI‹;¡Io UNID. DUANT P. UNIT. ._ PREÇO TOTAL

I 9.1.3
8.1.7 SEINFRA C1174

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERAMICO
20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

M1 3.40 131.14 445.88

SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
3710

8.1.9 SEINFRA C4419 IILAJE PRE-FAERICADA P/ FORRO - vÃ DE 3.01 A 4 M
M' 0.18
M* 14.76

4 .
87,91

62.48
1.297,55

8.1.10 SEINFRA C1779
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA
PRE-FABRICADA. C/ VEU DE POLIESTER

M' 14.76 26.40 389.66

8.1.11 SEINFRA C0776 CHAPISCO EM PAREDES ETETOS TRAÇO 1:4 CIMENTO
E AREIA ESP=0.5 CM

M' 76.42 5.19 407.00

8.1.12 SEINFRA C340B REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR TRACO 1:3

M* 78,42 29.07 2279.67

8.1.13 SEINFRA C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA. TRACO 123

M' 1.44 32.91 47,39

8.1.14 SEINFRA C4432 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATER
so×socM‹9oo cM= - PEI-s/PEI-4P/PAREDEI

M* 1 ,44 90.06 129.69

8.1.15 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO O/ARG. PRE-FAERICADA. .IUNTA ATE
2MM EM CERÂMICA ATE soxao
cM‹9onCM=›9PAREDE/PIsOI

UN 9.06 6.87 62,24

8.1.16 SEINFRA C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANÇAMENTO

M* 7.62 451 .20 3.438,14

8.1.17 SINAPI 98679
PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA.

M2 7,62 23,70 180.59

8.1.18 SEINFRA C4437 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ
30X30CM(900 CM* - PEI-5/PEI-4P/PISO)

M* 7.62 83.85 638,94

I 3.1.19 SEINFRA C1970 PORTA EM CHAPA DE FERRO M= I 1 .sa 203.56 341.93 I

8.1.20 SEINFRA C1614 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES
EXTERNAS SEM MASSA

M” 49.81 17.88 890.60

8.1.21 SEINFRA C1615 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES
INTERNAS SEM MASSA

M1 37.93 16.30 618.26

I 15.1.22 SEINFRA C0589 CAIACÃO EM TRES DEMAOS EM PAREDES M= I 79.19 5.85 463,20 I

8.1.23 SEINFRA C1279 ESMALTE EM DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
FERRO

M* 1 .00 32.55 32.55

I a.1.24 SEINFRA C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN I 1,00 232.15 2s2.15I

8.1.25 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.
USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA
6 CM. ARMADO.

M' 14.60 47.96 700.22

I 9.1.26 SEINFRA C1947 PONTO ELETRICO. MATERIAL E ExECUçÃo PT I 4,00 197.35 789.40 I

8.1.27 SINAPI 3788
LUMINARIA CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO
C/01 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W (COMPLETO
REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA)

UN 1.00 33.93 33.93

8.1.28 SINAPI 3811

LUMINARIA CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO
C/02 LAMPADAS FLUORESCENTES TIPO TS 500 PHILIPIS
OU EQUIV. (COMPLETO REATOR PARTIDA RÁPIDA E
LAMPADA)

UN 1.00 47.03 47.03

I 11.1.29 SEINFRA C1948 PONTO HIDRAULICO. MATERIAL E EXECUCAO PT I ano 182.00 545.00 I

8.1.30 SEINFRA C3017 PIA DE Aço INO×‹1.2o x o.õo M) C/1 CUBA E
ACESSORIOS

UN 1.00 460.16 460.16

SEINFRA C2505 UN 2.00 49.17 98.34
I 3.1.31

8.1.32 SEINFRA C2093
ITORNEIRA DE PREssAO CROMADA uso GERAL I
RALO SECO PVC RIGIDO UN I 1.00 38.50 38.50

8.1.33 SEINFRA C3416
NSTALACÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA ATE 4 CV

UN 2.00 1.466.91 2.933.82

8.1.34 SEINFRA C3496
MONTAGEM DE TUBOS. CONE×OEs E Pçs,
ELEVATÓRIA C/ vAzÃO ATE 5.o I/5

UN 1.00 1.504,20 1.504,20

8.1.35 SEINFRA C3490 MONTAGEM DE TUBOS. CONEXÕES E Pcs.
RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATE 1Do Ma

UN 1.00 1032.68 1.032,68

8.1.36 SEINFRA C3471 MONTAGEM EARRILETE FILTRO FIBRA. I<IT's. Pçs
vAzÃO ATÉ 50 ma/n

UN 2.00 6.031,20 12.062.40

8.1.37 SINAPI C0733
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOSMURETA C/
ALTURA DE 0,'/'OM - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2
FACES

M 24.00 219.21 5.261,04

8.1.38 SEINFRA C2B62 LASTRO DE BRITA M=I 2.oo I 114.65 I 229.36 I

8.1.39 SEINFRA C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO W 1.60 177.32 283.71

\_..,_í4.¬._I~__ ,_
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EsTADO DO CEARÁ
› sINAPI _ sIsTEMA NACIONAL DE PEsOUIsA DE CUsTos E

MINISTÉRIO DA SAUDE INDICES DA CONSTRUÇÃO CIvIL - DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019
I I I

ORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

8.2 EsTAç DE TRATANIENTEI E EsTAçÃo ELEVATORIA - N1ATERIAIs 60.081 .01

8.2.1 TRATAMENTO

ITEM BANCO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. OUANT P. UNIT. 'PREÇO TOTAL

55.848,42 I

8.2.1 .1 SEINFRA I7067
FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO
COM TAMPA, BARRILETE ESCADA E MATERIAL
FILTRANTE. CAPACIDADE 3.75 m”/h

UN 1,00 24.553,96 24.553,96

9.2.1.2 COTAÇÃO
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
1.48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1". 4
ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X
100 MM. HMIQI 12M / 2.08 M3

UN 2,00 1.120.00 2.240,00

8.2.1.3 SEINFRA I I7066
CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0.40 ×
5.80m

UN 1,00 18946.59 18.946,59

a.2.1.4 COTAÇÃO

8.2.1.5 SEINFRA 16242

QUADRO DE COMANDO sOFT-START PARA MOTORES
DE ATE 7,5 cv. TRIFASICO, COM PROTEÇOES,

PROTETOR DE SURTO. VENTILAÇÃO FORÇADA.
EI.LS.I)/.EIS UJR

AMPERIMETRO. VOLTIMETRO. HMI LOCAL. HORIMETRO. UN 2.00 4.600,00 9.200,00

EQUIPAMENTO PI CLORAÇÃO. CLORADOR DE
PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO

UN 1.00 907.87 907,87

I 92.2 IFORNECINIENTO DETUBOS OONEXÕES E PEÇAS ESPECIAISISUOÇÃO E RECALQUE DA ESTAÇÃO ELEVATORIA) 1 .267,11

8.2.2.1 SINAPI 00001790 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM
ROSCA BSP FEMEA, DE 2"

UN 2.00 66,57 133.14

8.2.2.2 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE
2.. UN 3.00 17,69 53,07

8.2.2.3 SINAPI

00003912

00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP.
COM ASSENTO PLANO. DE 2"

UN 4.00 51,30 205.20

8.2.2.4 SINAPI 00004181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE
2.. UN 2.00 17.70 35.40

I 3.2.2.5 I SINAPI I ooooezsa ITE FERRO GALVANIZADO 2" UN I 1.oo 33,41 33,41 I

8.2.2.6 SINAPI 00007696
TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR
5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50 MM) E=4,05 MM - 8.47
KG/M

M 12.00 43,03 516.36

8.2.2.7 SINAPI 10408 VALV. RET. HORIZ. BRONZE(PN25) 400 PSI TAMPA C/
PORCA DE UNIÃO EXTR. C; ROSCA - 50 MM(L")

UN 1.00 168.64 168.64

8.2.2.8 SINAPI 00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 1.00 86,68 86,68

I 9.2.2.9 I SINAPI I oooo-1391 IPLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO. DE 2" I UN I 1.uo 10,50 10,50 I
82.2.10 SINAPI 00000048 ADAPTADOR, PVC PBA. BOLSA/ROSCA. JE, DN 50 I DE

60 MM
UN 1,00 14.71 14.71

I s.z.:1 IFORNECINENTO DE Tusos cONEx6Es E PEç.As EsPEcIA1sILAvAGEM DO FILTRO) 11.915,43 I
8.2.3.1 SEINFRA I3363 CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN

100
UN 3.00 198.81 596,43

8.2.3.2 SEINFRA I3540 TE FOF0 BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 X 100 303.43
8.2.3.3 COTAÇÃO TUBO PRFV DN 100 MM M 30.00 151.46 4.543,80

8.2.3.4

8.2.3.5

SEINFRA

SEINFRA

I5327

I3812

REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 050 PN16

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10

UN ` 1.00
UN 2,00

UN 1.00

1.254,28

415.34

2.508.56

415.34

303.43 |

8.2.3.6 SEINFRA I3761 EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100
PN10

UN 4.00 151,98 607,92

Iâ:2IcAsA DE PROTE ÃO Do DUADRO DE COMANDO
cAsA DE PRo'rEç¡o DO DIJADRO DE CONIANDO - sERvIços

1 3.450,48
1 3.460,48

9.1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM
SUPERFICIAL

M2 25.00 5.56 139.00

9.1.2 I SINAPI I raase/ooz ICAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M* I 2s.oo 1.11 27.75 I
9.1.3 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
M* 5,00 35.76 178.80

9.1.4 SEINFRA C1256
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ M* 0.85 38,71 32.90

9.1.5 SEINFRA C2920

2M
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA. E
CONTROLE. MATERIAL DA VALA

M* 0,03 19,03 0.57

9.1.6 SEINFRA C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA
ARGAMASSADA

M' 0.54 368.38 198.93

9.1.7 SEINFRA C1174 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERAMICO
(20X20X10cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

M* 25.00 131.14 3,278.50

9.1.8 I SEINFRA I Cosas [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M= I 5,00 347.10 1.735,50 I
LM

›
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Es1'ADo Do cEARÁ
MINISTÉRIO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E
INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL ~ DESON ERADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEINFRA- CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019
I I

ORÇAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ITEM BANCO

I 9.1.9 SEINFRA I
comeo uEscmç¡o uma. eunn'IC4419 ILAJE PRÉ-FAERICADA P/ |=oRRo - vÃ DE 3,01 A 4 M I W 7.00

P. uurr. vasco 1'c›'rAL
I I87.91 615,37

9.1.10 SEINFRA C1779 IMPERMEABILIZAÇAO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA
PRÉ-FABRICADA. C/ VEU DE POLIESTER

M1 7.00 26.40 184.80

9.1.11 SEINFRA C0776 CHAPISCO EM PAREDES E TETOS TRAÇO 1:4 CIMENTO
E AREIA ESP=0.5 CM

M* 25.00 5.19 129.75

9.1.12 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Sl
PENEIRAR TRACO 113

M* 25.00 29.07 726.75

9.1.13 SEINFRA C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA. TRACO 123

M' 25.00 32.91 822.75

9.1.14 SEINFRA C4432 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE
30X30CM(90O CM* - PEI-5/PEI-4P/PAREDE)

M* 1.60 90.06 144,10

9.1.15 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO c/ARG. PRE-FAERICADA, JUNTA ATE
:MM EM CERÂMICA ATE aoxso
cM‹9oocM=›9PAREDE/P150)

W 25.00 6.87 171,75

9.1.16 SINAPI 98679
PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
ACASAMENTO LISO. ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO
MECANÇO DA ARGAMASSA.

M* 5.00 23.70 118.50

I 9.1.17 sE|NFRA I 10810 Icosoco ANTI-cr-|uvA ‹su×4o›cM I um I 4.00 I 4.21 16,84

9.1.18 SEINFRA C4437 CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG. CIMENTO E AREIA ATE
3DX30CM(900 CM' - PEI-5/PEI-4P/PISO)

M* 5.00 83.85 419.25

I 9.1.19 SEINFRA C1970 IPORTA EM CHAPA DE FERRO I M2 I 1.ôaI 203.56 341.98

9.1.20 SEINFRA C1614 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES
EXTERNAS SEM MASSA

W 12,50 17.88 223.50

9.1.21 SEINFRA C1615 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES
INTERNAS SEM MASSA

M' 12.50 16.30 203.75

9.1.22 SEINFRA C1279 ESMALTE EM DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
FERRO

M' 1.68 32,55 54.68

I 9.1.23 SEINFRA I C2899 IPINTURA LoeoT|Po cAsEcE - PROJETO PADRÃO I UN I 1.oo I 232,15 I 232.15

9.1.24 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.
USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA
6 CM. ARMADO.

M' 5.40 47.96 258.98

I 9.1.25 SEINFRA C1947 IPoNTo ELETRICO, MATERIAL E E×EcuçÃo I PT I 1.oo I 197.35 197,35

9.1.26 SINAPI 3788
LUMINARIA CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO
CIO1 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W (COMPLETO
REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA)

UN 2.00 33.93 67.86

9.1.27 SEINFRA C0733
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS.MURETA Cl
ALTURA DE 0.70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2
FACES

M 12.00 219,21 2630.52

9.1.28 SEINFRA C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M' 1,68 177,32 297.90

/__¢_____,_,_.
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ESTADO DO CEARA
~ SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E

MINISTÉRIO DA SAUDE INDICES DA CONSTR UÇÃO CIVIL - DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEINFRA - CEARA (TAB. 26.1 )- DESONERADA

LOCALIDADE2 CEDRO (KM 25) PERIODO 12/2019

ORÇAMENTO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ITEM amco cooneo I nescnmo _ I uma. I ouAm'I 1=.uuIT. PREÇO TOTAL

10.0 An|vmIus'r Ko Loóm. 20.128,05

10.1
10.115,43

10.1.1
10.2

Anmms W210 Locn. - NIVEL sumamoas1NAPI zvoõ IQIÊÊNHEIRQ c|v|L DE osRA JuN|oR
Amin Ão Locu. - N L Mémo

H I 141.7sI 71.36 10.115,43
10.010,52

10.2.`I SINAPI 7592 TOPOGRAFO I 24.81 1.166,07

10.2.2 SINAPI 7595 NIVELADOR I

47,00
80.00 12.77 1.021,60

10.2.3 SINAPI 253 ALMOXARIF E I 115.00 12.93 1.456,95
10.2.4 SINAPI 4069 MESTRE DE OBRAS I 36,16 5424.00

10.25 SINAPI 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) I

150.00
95.00 9,60

TOTAL SERVIÇOS SIBDI

9 1 2. 00

324.094,00
BDI - SERVIÇOS (27%) 87.505,38

TOTAL SERVIÇOS + BDI (27%) = 41150938

TOTAL MATERIAIS SI BDI =
BDI - MATERIAIS (17%)

177.884,73
30.240,40

TOTAL MATERIAIS + BDI (17%) = 208.125,14

TOTAL GERAL I 619.724,52

Ii/
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EsTADo Do cE/IRÁ
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25)

MEMÓRIA DE cALcuLo
ITEM amco 0011160 nEscR|çÃo umo. aum MEMÓRIADE cALcuLo

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 IcmTEIRo DE osRAs

1.1.1 SINAPI 93584
ExEcuÇÃo DE DEPÓSITO EM CANTEIRD DE DBRA EM

cHAI=›A DE MADEIRA coMI=ENsAD A. NÃo INcLuso
MOBILIÀRIO. AF 04/2016

25.00 A = 5.00 X 5.00

1.1.2 SINAPI 74209/001 (PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO I I e,oo I A = 4,00 X 2.00
2.0
2;'I ::I1êÉ.......

2.1.1 SEINFRA C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS.
ELEVATÓRIA CAP ATE 5 I/s UN 1.00 Qtd = 1,00 und

2.1.2 SEINFRA C3453 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
ELEVATÓRIA coM VAZAO ATE 1o L/s UN 1.00 Qtd = 1,00 und

2.1.3 SEINFRA C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA ATÉ 4 CV UN 1.00 Qtd = 1.00 und

2.2
2.2.1 SINAPI 4178 INIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO, DN 3/ 4" Qtd = 26.00 und
2.2.2 SINAPI 4181 INIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO. DN 2" 3.00 Qtd = 3.00 und
2.2.3 SINAPI 1790 ICURVA 90° FERRO GALVANIZADO. 2" UN 3.00 Qtd = 3,00 und
2.2.4 SINAPI 3912 ILUVA FERRO GALVANIZADO. 2" UN 3.00 Qtd = 3.00 und
2.2.5 SINAPI 9887 ILUVA DE UNIÃO. FERRO GALVANIZADO, 2" UN 2.00 Qtd = 2,00 und
2.2.6 SINAPI 6298 ITE FERRO eALvANIzADo, 2" UN 1.00 Qtd = 1,00 und
2.2.7 SINAPI

DAPTAÇÃD - MATERIAIS

I oooo4as1 IPLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN

UN
UN

I 2e.oo

1.00 Qtd = 1,00 und

2.2.8 SINAPI 00000048 ADAPTADOR. PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE. DN 50 / DE
60 MM UN 1.00 Qtd = 1,00 und

2.2.9 SEIN FRA I7470 FLUTUANTE EM PRFV COM CAPACIDADE ATÉ 1000 KG UN 1.00 Qtd =1,00 und

2.2.10 CXXX CMB CENTRÍFUGA EIXO HORIZONTAL Q= 2.08 m*/h: H=
33.00 mca: P= 1.00 CV UN 2.00 Qtd = 2.00 und

2.2.11 SINAPI 00001414
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS. SAIDA ROSCAVEL
COM BUCHA DE LATAO. DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4". PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 2,00 Qtd = 2.00 und

2.2.12 SINAPI 00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509) UN 2,00 Qtd = 2,00 und

2.2.13 I SEINFRA I Isvzo IvENTosA sIMI=LEs c/ RoscA DN s/4 IUN I 2.00 I Qtd = 2.00 und
2.2.14 SEINFRA 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.

BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 2.00 Qtd = 2.00 und
2.2.15 I SEINFRA I Izzas IVALVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 50 MM (Â) I UN I 1.00 I Qtd = 1,00 und

2.2.16 SINAPI 00010408
VALVULA DE RETENÇÃO HOR. BRONZE(PN25) 400 PSI
TAMPA COM ROSCA C/ PORCA DE UNIÃO EXTR. C/
ROSCA 50 MM

UN 1.00 Qtd = 1.00 und

2.2.17 SINAPI 9560 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL EB-892 PARA AGUA FRIA
PREDIAL 2" 12,00 Qtd = 12.00 m

2.2.18 SINAPI 25888 B0. DE =110 MM X 10,0 MM PAREDE. (SDR 11 - PN 12,5 )
PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561]

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD. PE-
30.00 Qtd = 30.00 m

2.2.19 IcAso cLAssE 1 I‹v4 x ô Mw I I 150.00 I Qtd = 150.00 m
2.3

SEINFRA [xo Iô142
ENERG

2.3.1 SEINFRA I1720 POSTE DE CONCRETO 8 M X 300 KG UN 1.00 Qtd = 1.00 und
2.3.2 SEINFRA I0125 IARMAÇÃO REX TRIFASICA COM FOLDANA UN 1.00 Qtd = 1.00 und
2.3.3 SEINFRA 12413 IQUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1.00 Qtd = 1,00 und
2.3.4 SEINFRA I1010 IDIsJuNToR TRIPDLAR sz A UN 1.00 Qtd = 1,00 und
2.3.5 SEINFRA I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" X 2.40 M UN 1.00 Qtd =1,00 und

2.3.6 SEINFRA I6140 CABO CLASSE 1KV 4 X 2.5 MM' 60.00 Qtd = 60,00 m
2.3.7 SEINFRA I2223 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" 60.00 Qtd = 60,00 m

2.3.8 CXXX

REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, PARA CABO DE
COBRE, TENSÃO DE 380 V. COM ESTRUTURA DEV
ALINHAMENTO EM POSTE DE CQCRETO ARMADO
DUPLO T150l9(CONDUTOR E TRANSFORMADOR NÃO
INCLUSOS)

KM 1,08 Qtd = 1.08 km

3.0 ADUTORA
3.1 ADUTDRA-sER\nços /-J/

f Ô
_4_,.___.¶_,__. I , _T-

V» à.: f 'T'

I' / I (2
,I I(IJ'

Página 1 de 8



iF.Í` Esvzxdo do C¢.uà
I J Prefeítlu-z\ MunIcIpaI de Senador Pompeu

Éh- 1-.»\›,.~ I"\

EsTADO DO CEARÁ
MINISTERIO DA sAúDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOcALIDADEz CEDRO (KM 25)
I I

Ç MEMÓRIA DE cALcuI.o
ITEM amoo comeo DEscRIçÃO UNID. OUANT MEMORIA DEDALCULO

3.1.1 SINAPI 90105

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATÉ1.s0 MI MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECI-IOICOM
RETROEsCAvADEIRA‹OAPAcIDADE DA CAÇAMBA DA
RETROzu.26 M=/POTÊNcIA:saI-IP) LARGURA MENOR QUE
0.00 M. EM sOLO DE 1A.CAT. LOCAIS COM DAI×O NIVEL
DE INTERFERÊNCIA AF 01/2015

M” 188.30 v = (1.o76.o0 × 0,70 × 0.5) × 0.50

3.1.2 SINAPI 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M” 150,64 v = (1.07ô.oo × 0.10 ×0.50› × 0,40

3.1.3 I SEINFRA I Ca4oo IEsCAvAÇÃo EM ROCI-IA DRANDA A FRIO M= I 37.66 V = (1.076,00 ×0.7O X 0.50) X 0,10

3.1.4 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0.26 M*/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8
M. PROFUNDIDADE ATÉ1.5 M. COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M* 338.94 V = 188.30m3 + 150.64m3

3.1.5 SINAPI 93376

REATERRO MECANIZADO DE vALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M=/ POTÊNCIA: as I-IP). LARGURA ATÉ 0.a
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM SOLO (COM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1= CATEGORIA EM LOCAIS COM

M' 37,66 V = (1.076,00 X 0.70 X 0,50) x 0,10

3.1.6 SINAPI 97124

BAIXOwmJm AssENTAMENTO DE TUBO DE Pvc PDA. PARA REDE DE
Ac-.UA DN so MM. JUNTA ELÁsTIcA INTEGRADA.
INSTALADO EM LOCAL COM NivEL BAIxo DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF 1112917

M 1.076.00 Qtd = 1.076.00m

3.2 IADUTORA MATERIAIS
3.2.1 SINAPI 00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12. DN 50 MM. PARA REDE

DE AGUA (NBR 5647)
M 1129.80 Qtd = 1.129.80m

3.2.2 SINAPI 00001845 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G
DN 50 /DE 60MM

UN 2.00 Qtd = 2.00 und

3.2.3 SINAPI 00001831 CURVA PVC PBA NBR 10351 Pl REDE AGUA JE PB 45G
DN 50 /DE 60MM

UN 2.00 Qtd = 2.00 und

3.2.4 SINAPI 00000325 ANEL BORRACHA. PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN
50 MM. PARA REDE AGUA

UN 189.00 Qtd = 189.00 und

4.0 REsERvATóR IO ELEVADO - ETA (538 M')
4.1 RESERVA ELEIIADOISERVIÇOSI

4.1.1

T

SINAPI

ÓRIO
85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM

SUPERFICIAL
M' 36.00 A = 6.00 X 6.00

4.1.2 I SINAPI I 73859/002 ICAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M' I 36.00 A = 6,00 × 6.00
4.1.3 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
M* 13.68 A = 4.00 X 3,42

4.1.4 SEINFRA C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE M* 14.13 V=(3.14×1.5×1.5)X2

4.1.5 SEINFRA C2920

2M
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA. E
CONTROLE. MATERIAL DA VALA M” 1.41 V=(3.14X1.5×1,5)x0,2

4.1.6 SINAPI 72894
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA DE
SOLOS E AGREGADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

M” 12.72 V=(3.14X1.5×1,5)x1.8

4.1.7 SINAPI 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3.
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_04/2016

M' 12,72 V=(3.14 ×1.5×1.5)×1.8

4.1.8 I SEINFRA I Cosas ICONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL I M= I 1 .41 V=(3.14×1.5×1\_5)x0.2

4.1.9 SWAM 00012568 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 3.00M. H =
0.50M

UN 27.00 Qtd = 27.00ufld

4.1.10
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3í2.7 (CIMENTOI

SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2015

M” 1.88 v= (a.14 ×1,s ×1.5) ×o.26ô

4.1.11 M' 22.60 A=‹2×3.14×1,§)×2,4n
4.1.12

I SEINFRA 04251 IFORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)
SEINFRA C4151 IARMADURA DE AÇO CA su/eo KG I 135.36 I OM = 135.36 kg

I 'J .
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EsTADo Do DEARÁ
M|N|sTER|o DA sAúDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LocAL|DADEz cEDRo (KM 25)
I

MEMÓRIA DE cALcuLo
ITEM BANCO CODIGO _ DEscR|cÃd UNID. QUANT MEMÓRIA DE cALcuLo

4.1.13 SINAPI 98546 |MPERMEAa|LIzA<;Ao DE SUPERFICIE coM MANTA
ASFÁLTICA. uMA CAMADA. E=3MM

M2 15,07 A=(2×3,14X1,5)X1.60

4.1.14 SINAPI 74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 9.00 Qtd = 9.0Um

4.1.15 SINAPI 99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M.
MONTANTES TUBULARES

M 6.28 Qid = 6.28m

4.1.16 SEINFRA C4843
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO. ESP. = 10cm É
60x 60x60cm). LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO
E TAMPA

UN 2,00 Qtd = 2.00und

4.1.17 SINAPI 5928

Gu|NDAuTo HIDRAULICO. cAPAc|DADE MA×|MA DE
CARGA âzoo Ke. MOMENTO MAx|Mo DE ‹:AReA 11.7
TM. ALCANCE MÁ×|Mo HORIZONTAL 9.10 M, |NcLus|vE
cAM|NHÃo Toco PET 15 ooo KG, POTENCIA DE 1as cv-
CHFLIQILLBNO

H 10.00 Qtd = 10.00h

4.1.18 SEINFRA C4208 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR
_(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 1.00 Qtd = 1.00und

4.1.19 SINAPI 741421004
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO SEÇÃO " T "
PONTA INCLINADA 10 X 10 CM ESPAÇAMENTO DE 3 M
CRAVADOS 0.5 M COM 11FIOS DE ARAME FARPADO N16

M 30.00 Qtd = 30.00 m

4.1.20 SEINFRA C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M' 1,68 A= 0,80 X 2.10

4.1.21 | SEINFRA |_ czaaa |P|NTu3A HIDRACDR UN 75.36] A=2×3,14×1.5×a,o0
4.2 RESERVATÓRIO ELEV O ETA\(31,06 M' ) - MATERIAIS

4.2.1

AD

CHEGADA

4.2.1.1 SINAPI 00009860 TUBO PVC, ROSC., 2” X 3,0 M. PARA AGUA FRIA
PREDIAL

M 15.00 Qtd = 15.00 m

4.2.1.2 SINAPI 00001790 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM
ROSCA BSP FEMEA. DE 2"

UN 1,00 Qtd = 1.00und

4.2.1.3 SINAPI 00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE UN 4.00 Qtd = 4,00und

4.2.1.4 SINAPI 00000048

2..
ADAPTADOR. PVC PBA. BOLSA/ROSCA. JE, DN 50/ DE
60 MM

UN 1.00 Qtd = 1.00und

4.2.1.5 SINAPI 00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 1.00 Qtd =1,00und

4.2.2 SAIDA

4.2.2.1 SINAPI 00009860 TUBO PVC. ROSCAVEL. 2" X 3,0 M. AGUA FRIA PREDIAL M 12,00 Qtd = 12.00 m

4.2.2.2 SINAPI 3912
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE
2.. UN 2.00 Qtd = 2.0Dund

4.2.2.3 SINAPI 00006023 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 2.00 Qtd = 2,00und

4.2.2.4 SINAPI 00000048 ADAPTADOR. PVC PBA. BOLSA/ROSCA. JE, DN 50 I DE
60 MM

UN 1,00 Qtd = 1.00und

4.2.3 EXTRAVAZOR E LIMPEZA

4.2.3.1 SINAPI 00009860 TUBO PVC. ROSC., 2" X 3.0 M. PARA AGUA FRIA
PREDIAL

M 26.00 Qtd = 26.00 m

4.2.3.2 SINAPI 00001790 CURVA FERRO GALVANIZADO BDG ROSCA FEMEA REF.
2.. UN 2,00 Qtd = 2.0Dund

4.2.3.3 1 s|NAP| 00006298 ITE FERRO GALVANIZADO 90G 2" UN 1.00 I Qtd = 1.00und

4.2.3.4 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

UN 2.00 Qíd = 2.00und

5.0 RESERVATÓRIO APOIADO ETA (5,96 M')
6.1 nEsERvArómoAPo|ADo-Ermsenvnços)

5.1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO Sl RASPAGEM
SUPERFICIAL

M2 36,00 A = 6.00 X 6.00

5.1.2 I SINAPI I 73859/002 ICAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO Ml 36.00 ] A = 5.00 ×s,oo
5.1.3 S¡NAP| 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
M: 16,00 A = 4,00 ×4,00

5.1.4 SEWFRA 01255 ÊISICAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ M: 14,13 V=(3,14x1.5×1.5)×2

5.1.5
REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA, E

SEINFRA C2920 CONTROLE. MATERIAL DA VALA
MJ

I

1,41 V=(3.14x1,5×1.5)×0.2
I

Í
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EsTADO DO OEARÁ
MINISTERIO DA sAúDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25)

MEMÓRIA DE cAI.cuLO
ITEM BANCO CODIGO DESCRIÇÃO UNID.

QUANT MEMÓRIA DE I::AI.cuI.O

5.1.6 SINAPI
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA DE_ M,

72094 SOLOS E AGREGADOS EM CAMINHAO BASCULANTE
DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

12.72 V=(3,14×1.5×1.5)×1.8

5.1.7 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3.

93588 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL . AF_D4/2016
12.72 V=(3.14x1.5X1.5)×1,8

5.1.0 | sEINI=RA I coasõ IOONORETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 1.41 v=(;.14×1.5×1,§)×0,2

5.1.9 SINAPI 00012568
ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 3.00M. H = 7,00 Qtd = 7.00und

5.1.10 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = ZSMPA. TRAÇO 1I2,3i_2.7 (CIMENTOI
AREIA MEDIA/ BRITA1)- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

1,25 V=(3.14×1.5 X 1.5) x0.177

C4281 IFORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) 15.07 A=(2×3.14x1,§)×1.60
5.1.11 SEINFRA
51 12. _ sEINI=RA I C4151 IARMADURA DE Aço OA 50/so 95.00 Om = 95.00 kg

5.1.13 SINAPI 96546 IMPERMEABILIZAÇÂO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA. UMA CAMADA. E=3MM

15,07 A=2×3.14×1.5X1,567

5.1.14 SINAPI 74194/001
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

2.00 Qtd = 2.00m

5.1.15 SINAPI
99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M.

MONTANTES TUBULARES
6.28 Qtd = 6.28111

5.1.16 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO. ESP. = 10cm (

C4843 60x 60›60crn). LASTRO DE BRITA. EXCETO ESCAVACAO 2.00 Qtd = 2.0Dund

5.1.17 SINAPI

5.1.19 SEINFRA

GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7

5928 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE
CAMINHÃO Toco PET 16.000 KO. POTENCIA DE Ias cv ›

5,00 Qtd = 5.00h

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 1.68 A= 0.80 X 2.10

5.1.20 SEINFRA C2898 IPINTURA HIDRACOR 15.70 A= 15,70M*

5.2 RESERVATQRIO APOIADO- ETA MATERIAIS
5.2.1 CHEGADA

5.2.1.1 SINAPI 00007696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE
MEDIA, DN 2". E = 4,50' MM, PESO 12.10'KG/M (NBR 5580)

2.50 Qtd = 2.50m

5.2.1.2 SINAPI 00001790
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1.00 Qtd = 1.00und

|s.2.1.a| sINAPI I 00003912 I LUVA FERRO GALV ROSCA 2" 2.00 I Qtd = 2,00und

5.2.1.4 SINAPI 00000048
ADAPTADOR. PVC PBA. A BOLSA DEFOFO. JE, DN 50/ 1.00 Qtd = 1,00ur\d

5.2.1.5 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509)

1.00 Qtd = 1.00und

5.2.2 LIMPEZA

5.2.2.1 SINAPI 00007696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE
MEDIA. DN 2". E = 4.50' MM. PESO 12.10'KG/M (NBR 5580)

1.50 Qtd =1.50m

5.2.2.2 SINAPI 00006028
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 42" (REF 1509)

1.00 Qtd = 1.00und

6.2.3 EXTRAVAZOR

5.2.3.1 SINAPI 00007696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE
MEDIA. DN 2". E = 4.50' MM, PESO 12.10'KG/M (NBR 5580)

1.50 Qtd = 1.50m

REDE DE DIsTRIBuI ÃO
I :Í IREDE DE DIsTRI`auI%Ão-senvlços

ESOAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1.50 MI MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREcHO)OoM

0.1.1 SINAPI 90105 RETROESOAVADEIRAICAPAOIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO:0.2õ M=/POTENcIA:aaHP) LARGURA MENOR QUE
0,50 M. EM sOLO DE 1A.cAT. LOCAIS OOM BAIXO NIVEL
DE INTERFERÊNCIA AF 01/2015

992.60 V = (5.672.00 X 0,70 X 0.50) X 0 50

zf/
/__» . ~
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ESTADO DO CEARÁ
MINISTERIO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25)
I IMEMÓRIA DE CALCULO
FITEM Bmco CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT MEMÓRIA DE CALCULO

6.1.2 SINAPI 72915 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE ZA.

UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M: 794,06 V = (5.672,00 x 0.70 x 0.50) X 0.40

I 6.1.3 I SEINFRA I Ca400 IESCAVAÇÃO EM ROCI-IA BRANDAAFRIO I Ml I 190,52 I V = (5.672.00 X 0.70 X 0,50) X 0,10

6” S""^P' 93357 M. PROPUNDIDADE ATE 1.5 M. COM SOLO (SEM
BAÁO NIVEL DEINIEREEBÊNCIAAF 0‹1zzo_I§

6.1.5 SINAPI 93378

6.1.6 SINAPI 97124 INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

íííB& 0412036

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO 0 26 M” / POTÊNCIAI 88 HP). LARGURA ATE 0.8

SUBSTITUIÇÃO) DE 1” CATEGORIA EM LOCAIS COM

M3 1786.68 V = 992.60m3 + 794,06m3

REATERRO MECANIZADO DE vALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO; 0.26 M=/ POTÊNCIA; as HP). LARGURA ATE 0.a
M. PROFUNDIDADE ATE1,s M. COM SOLO (COM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA EM LOCAIS COM

Ml 198.52 v = I5.e72.oo × 0.10 × 0.50) × 0.10

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA. PARA REDE DE
AGUA DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA.

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF LILZQJJ _.

M 5 .672 . 00 Qtd = 5.672.00m

IMIREDE DE DISTRIBUIÇÃO ‹ MATERIAIS
6.2.1 SINAPI 00036084 TUBO PVC PBA JEI. CLASSE 12. DN 50 MM. PARA REDE

DE AGUA (NBR 5647)
M 5.955,60 Qtd = 5.955,60m

6.2.2 SINAPI 00001206 CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50IDE 60 UN 6.00 Qtd = 6.00Und

6.2.3 SINAPI 00007048

MM
TE.PVC. PBA, NBR 10351 P/ REDE DE AGUA. 90°. BBB.
DN 50 MM X DE 60 MM

UN 3.00 Qtd = 3.00und

6.2.4 SINAPI 00001645 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G
DN 50 /DE 60MM

UN 1.00 Qtd = 1.00und

6.2.5 SINAPI 00001831
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G
DN 50 /DE 60MM

UN 4,00 Qtd = 4.00urId

I 0.2.6 I SEINFRA I 13122 IIUNÇÃO «Is PBA COM BOLSAS DN so I UN I 1,00 I Qtd = 1.00und
ANEL BORRACHA. PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA. DN6.2.7 SINAPI 00000325 50 MM. PARA REDE AGUA UN 1.015,00 Qtd = 1.015.00und

LI‹;Aç%EEÊ PREDIAIS
LIGAI; PREDIAIS - SERVIÇOS

7.0
7.1

7.1.1 SINAPI I 83978 ILIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" I UN I 30.00 I Qtd = 30.00und

7.1.2 SINAPI 74253/001 FORNECIMENTO. INSTALAÇÃO. ESCAVACAO E
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM -

REATERRO
M 450.00 Qtd = 450.00m

Im ILICAÇÓES PREDIAIB - MATERIAIs
7.2.1 SINAPI 00001414 ROSCA. DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4"ARA LIGACAO

COLAR TOMADA PVC. COM TRAVAS. SAIDA COM

PREDIAL DE AGUA
UN 30.00 Qtd = 30.00und

7.2.2 SINAPI 00000061 (PP). PARA TUBO EM PEAD. 20 MM X 3/4". PARA
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO

LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UN 60.00 Qtd = 60,00und

7.2.3 SINAPI 00003729 1/2,,
KIT CAVALETE DE PVC COM REGISTRO DE ESFERA DE UN 30.00 Qtd = 30.00und

7.2.4 SINAPI 12773 HIDROMETRO UNIJATO. VAZAO MAXIMA DE 3.0 M3/H. DÊ
1/2"

UN 30.00 Qtd = 30.00und

8.0 EST ÃO ELEVATORIA
Esäšio ELEVATÓRIA sERvIçosI ...I I _

8.1.1 s¡NAP¡ 55422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM
SUPERFICIAL

M1 36,00 A = 6.00 X 6.00

I 0.1.2 I SINAPI I 13059/002 ICAPINAELIMPEZAMANUALDETERRENO I M2 I 30,00 I A = 6.00 × 6.00

8.1.3 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

W 16.00 A = 4.00 X 4.50

8.1.4 SEINFRA C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE Ma 2.61 V = 0.35 × 0.35 ×22.90

6.1.5 SEINFRA C2920

ZM
REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA. E
CONTROLE. MATERIAL DA VALA

M* 0.19 V= 0.19×1,00 X2.00 ×0_50

6.1.6 SEINFRA C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA
ARGAMASSADA I

M' 1 .40 A=1.40×1.00

IJ,
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ESTADO DO CEARÁ
MINISTERIO DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25)

I MEMORIA DE CALCULO
ITEM BNJCO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. GUANT MEMÓRIA DE CALCULO

8.1.7 SEINFRA C1174 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERAMICO
(20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

3.40 A =1.20 X 2,83

8.1.8 SEINFRA C0836 I 0.1a| V = 3.50 ›‹3.50 ×0.015

8.1.9

8.1.10

SEINFRA

SEINFRA

C4419

C1779

LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VÃ DE 3.01 A4 M

IMPERMEABILIZAÇAO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA
PRÉ-FABRICADA. C/ VÉU DE POLIESTER

ICONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL I
14.76

14.76

A = 4.92 X 3,00

A = 4.92 X 3.00

8.1.11 SEINFRA C0776 CHAPISCO EM PAREDES E TETOS TRAÇO 1:4 CIMENTO
E AREIA ESP=0.5 CM

78,42 A = 34.094 x 2.30

8.1.12 SEINFRA C3408 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR TRACO 1:3

78.42 A = 34.094 × 2.30

8.1.13 SEINFRA C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA. TRACO 1:3

1,44 A=1.44×1.00

6.1.14 SEINFRA C4432 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE
30X30CM(900 CM* - PEI-5/PEI-4PIPAREDE)

1 ,44 A=1.44×1.00

8.1.15 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE~I=ABRICADA. JUNTA ATE
zMM EM CERAMICA ATE aoxao
CM‹e00CM=IsPAREDE/PISOI

UN 9.06 A= 9.06 ×1.00

8.1.16 SEINFRA C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANCAMENTO

7.62 A= 7.62M2

8.1.17 SINAPI 98679
PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA.

7.62 A= 7.62M*

8.1.18 SEINFRA C4437 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ
30X30CM(900 CM' - PEI-5/PEI-4PIPISO)

7,62 A= 7.62M*

8.1.19 SEINFRA C1970 IPORTA EM CI-TAPA DE FERRO I 1,60 I A= 0.80 X 2.10

8.1.20 SEINFRA C1614 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES
EXTERNAS SEM MASSA

49.81 A= 49.81 M'

8.1.21 SEINFRA C1615 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES
INTERNAS SEM MASSA

37.93 A= 37.93 W

I 8.1.22 SEINFRA C0589 ICAIACÃO EM TRES DEMAOS EM PAREDES I 79.10] A= (2 ×3.14 x1.5) X 8.406

6.1.23 SEINFRA C1279 ESMALTE EM DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
FERRO

1.00 A= 1 ,00 M'

8.1.24 SEINFRA C2899 IPINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN I 1.00 I Qtd = 1.00und

8.1.25 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.
USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA
6 CM. ARMADO.

14,60 A= 14.60 M*

8.1.26 SEINFRA C1947 IPONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT I 4.00 I Om = 4,00 pI

8.1.27 SINAPI 3788
LUMINARIA CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO
C/01 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W (COMPLETO
REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMPADA)

UN 1,00 Qtd = 1,00 und

8.1.28 SINAPI 3811

LUMINARIA CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO
C/02 LAMPADAS FLUORESCENTES TIPO TS 500 PHILIPIS
OU EQUIV. (COMPLETO REATOR PARTIDA RAPIDA E
LAMPADA)

UN 1.00 Qtd = 1.00 und

8.1.29 SEINFRA C1948 IPONTO HIDRAULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT I 3.00 I Qtd = 3.00 und

8.1.30 SEINFRA C3017
PIA DE ACO INOx‹1,20 × 0.60 M) C/1 CUBA E
ACESSÓRIOS UN Qtd =1.00 und

8.1.31 SEINFRA C2505 UN Qtd = 2.00 und
8.1.32 SEINFRA C2093

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL
RALO SECO PVC RIGIDO UN

1.00

I 2,00
1.00 Qtd =1.0IJ und

8.1.33 SEINFRA C3416 NSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA ATE 4 Cv UN 2.00 Qtd = 2.00 und

8.1.34 SEINFRA C3496 MONTAGEM DE TUBOS. CONEXÕES E PÇS.
ELEVATÓRIA CI VAZÃO ATE 5.0 I/s

UN 1,00 Qtd =1.00 und

8.1.35 SEINFRA C3490 MONTAGEM DE TUBOS. CONEXÕES E PÇS.
RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3

UN 1.00 Qtd = 1.00 und

8.1.36 SEINFRA C3471
MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA. I<IT's. PCS
vAzÃO ATE 50 mam UN 2,00 Qtd = 2.00 und

8.1.37 SINAPI C0733
CERCA DE ARAME FARPADO 1 I=IOS,MURETA C/
ALTURA DE cI.10M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2
FACES

24.00 Qtd = 24,00 ITI

8.1.38 SEINFRA C2862 ILASTRO DE BRITA I 2.00 I V = 5.00 × 5.00 x0.08

8.1.39 SEINFRA C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 1 .60 A= 0.80 X 2.00

/×¬1V/ 1/
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ESTADO Do cEARÁ
M|N|sTER|o DA sAúDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

1.ocA|.|DADEz cEDRo (KM 25)
I IMEMóR|A DE cA|.cu|.o

ITEM Bmco I comeo I Descmçio umn. QUANT MEMÓRIADE cALcuLo
8.2 ESTAÇAO DE TRATAMENTO E ESTAÇAO ELEVATORIA - MATERIAIS

8.2.1 TRATAMENTO

8.2.1.1 SEINFRA l7067 COM TAMPA, BARRILETE ESCADA E MATERIAL
FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO

FILTRANTE. CAPACIDADE 3.75 m°/I1
UN 1,00 Qtd = 1.00 und

8'2'1'2 COTAÇAO EsTAG|os. DIAMETRO Dos RoToREs 3 ×1n7 MM + 1 ×
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
1 4BHP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4

100 MM. HM/OI 12M/2.08 M3

UN 2.00 Qtd = 2.00 und

8.2.1.3 SEINFRA I |7066 CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0.40 x
5.80111

UN 1,00 Qtd = 1.00 und

8.2.1.4 COTAÇÃO AMPERIMETRO. VOLTIMETRO. HMI LOCAL. HORÍMETRO,

 
EQUIPAMENTO P/ c|_oRAÇÃo. c|_oRADoR DE

“'15 SEWFRA 'Gm PAsT|u-|As. TIRO sANY-c|.oR snoo |Nc|_. |NsTAu\çÃo UN 1'°°

QuADRo DE coMANDo so|=T-sTART PARA MoToREs
DE ATE 7.5 cv, TRu=Ás|co. coM PRQTEÇÓES.

PROTETOR DE SURTO, VENTILAÇÃO FORÇADA,
UN 2.00 Qtd = 2.00 und

Qtd = 1.00 und

I az.: ||=oRuEc|MENTo DE Tuaos coNE×õEs E |›EçAs Es|›Ecuus‹sucçÃo E nEcA|.c¡uE DA EsTAc;Ão ELEVATÓRIA)
8.2.2.1 SINAPI 00001790 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM

ROSCA BSP FEMEA. DE 2"
UN 2,00 Qtd = 2,00 und

8.2.2.2 SINAPI 00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE UN 3.00 Qtd = 3.00 und

8.2.2.3 SINAPI 00009687

2..
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP,
COM ASSENTO PLANO. DE 2"

UN 4.00 Qtd = 4,00 und

3.2.2.4 SINAPI 00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE UN 2.00 Qtd = 2.00 und

I 5.2.2.5 SINAPI 00006298

2..
ITE FERRO GALVANIZADO 2" I UN | 1,00 | Qtd =1.U0 und

B.2.2.6 SINAPI 00007696
TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR
5580 CLASSE MÉDIA DN 2" (50 MM) E=4.05 MM - 8,47
KG/M

M 12,00 Qtd = 12.00 und

8.2.2.7 SINAPI 10408 vALv. RET. I-|oR|z. BRONZE(PN25) 4uo Rs» TAMPA c/
PORCA DE uN1Ão EXTR. cz RoscA- so MM(_2¿) UN 1,00 Qtd = 1.00 und

8.2.2.8 SINAPI 00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO.
BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1.00 Qtd = 1.00 und

I s.2.2.9 SINAPI 00004891 IPLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" I UN I 1.00! Qtd = 1.00 und
82.2.10 SINAPI 00000048 ADAPTADOR. PVC PBA. BOLSA/ROSCA. JE, DN 50/ DE

60 MM
UN 1,00 Qtd = 1.00 und

I 0.2.: IFORNECIMENTO DE TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAISILAVAGEM DO FILTRO)
8.2.3.1 SEINFRA |3363 CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN UN 3,00 Qtd = 3.00 und
8.2.3.2 SEINFRA I3540 UN Qtd = 1.00 und
8.2.3.3 COTAÇÃO TUBO PRFV DN 100 MM

100
TE FOFO BBB JUNTA ELASTICA DN 100 ×100 I

M 30,00 Qtd = 30,00 und
8.2.3.4 SEINFRA I5327 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 050 PN16 I UN

I 1.00
I 2.oo Qtd = 2.00 und

8.2.3.5 SEINFRA I3812 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇAO DN 100 PN10 UN 1.00 Qtd = 1.00 und

8.2.3.6 SEINFRA I3761 EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100
PN10

UN 4.00 Qtd = 4.00 und

9.0 CASA DE PROTE ÃO DO QUADRO DE COMANDO

SINAPI

I 9.1 IcAsA DE PRDTEÊÃD Do auADRo DE coumoo - sEr‹vIços
9.1.1 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM

SUPERFICIAL W 25.00 A = 5,00 × 5.00

I 9.1.2 I SINAPI I '/asse/noz ICAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M' I 25.00 | A = 5.00 x 5.00

9.1.3 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

M2 5.00 A =2'2,5

9.1.4 SEINFRA C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE
2M

M: 0.85 V = 0.35 x 0.25 X0.35

9.1.5 SEINFRA C2920 REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA. E
CONTROLE. MATERIAL DA VAIJX

M: 0,03 V=1.15×1.1 X0.15

9.1.6 SEINFRA C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA
ARGAMASSADA

M: 0.54 A=9X0.3 x0.2

9.1.7 SEINFRA C1174 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERAMICO
20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

M2 25.00 A =((2.s'a)'2)+‹‹2's›-2)-
((2.1'0.BI1(_I0.4'0.4)2)_)

I 9.1.5 SEINFRA COB36 IIZONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL I Ma I 5.00 | A =2'2.5
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PrefeíTu¡^;\ I\IIunIcípal de Senactor Pornpøu
.Âf/IÊ' Ez tado (IO Ccaâšx I 9 LI

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCALIDADE: CEDRO (KM 25)

IE MEMÓRIÁDECALCULO
ITEM BANCO CODIGO ` E DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CAI.cuI.o
9.1.9 SEINFRA C4419 ILAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VA DE 3,01 A 4 M I

UNID. CIUANT
M= I 7.00 A=2'3.5

9.1.10 SEINFRA C1779 IMPERMEABII.IzAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA
PRE-FABRICADA, O/ VEU DE POLIESTER M* 7.00 A =2'3.5

9.1.11 SEINFRA C077G CHAPISCO EM PAREDES E TETOS TRAÇO 114 CIMENTO
E AREIA ESP=O.5 CM M' 25,00 A =(<z.s-a)'z)+((z'a)'2)-

«gro eI+(Io.4'o.‹I›¿)I
9.1.12 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR TRACO 1:3 M* 25.00 A =((2.5'3)'2)+((2'3)'2)-
(_(2.1'0,BIj_(_(0.4'0.4I2)_)

9.1.13 SEINFRA C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA. TRACO 1:3 M* 25.00 A =((2.5'3)`2)*((2'3)`2)-

(_(2.1'0.8)i(I0.4'0 4 I'2II
9.1.14 SEINFRA C4432 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ

30X30CM(900 CW - PEI-5/PEI-4P/PAREDE) M' 1.60 A=2°0.B0

9.1.15 SEINFRA C1120
REJUNTAMENTO C/ARO. PRE-FAERICADA, JUNTA ATE
:MM EM CERAMICA ATE aoxsu
CM‹9ooCM=I9PAREDE/PIsOI

M' 25,00 A =(‹2.s-a›'2›+I(2~a)*2)-
‹‹2.1'o.a)+(<o.4'u,4›'z))

9.1.16 SINAPI 98679
PISO CIMENTADO. TRACO Iza (CIMENTO E AREIA).
ACABAMENTO uso. EsPEssuRA 2.o CM. PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA.

W 5.00 A =2'2.5

9.1.17 SEINFRA I0810 ICOBOOÓ ANTLCI-IUvA ‹so×4oICM UN I 4.00 Qtd = 4,00 und
9.1.18 SEINFRA C4437 CERAMICA ESMALTADA CI ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ

30X30C M(900 CM* - PEI-5/PEI-4P/PISO) W 5.00 A =2'2.5
I 9.1.19 SEINFRA I C1970 M2 I 1.sa A= 0.80 X 2.10

9.1.20 SEINFRA C1614

IPORTA EM CHAPA DE FERRO
PINTURA I_ATE× DUAS DEMÃOS EM PAREDES
E×TERNAs sEM MAssA M* 12.50 A= 2.50 X 5.00

9.1.21 SEINFRA C1615 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES
INTERNAS SEM MASSA M* 12.50 A= 2,50 X 5.00

9.1.22 SEINFRA C1279 ESMALTE EM DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
FERRO M1 1.68 A= 0,80 X 2.10

9.1.23 SEINFRA C2B99 IPINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO I UN I 1,oo Qtd =1.0D und

9.1.24 SINAPI 94993

E×ECUÇAO DE PAssEIO ‹CALçADA› ou PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN Loco.
usINAOo. ACABAMENTO CONVENCIONAL. EsPEssuRA
s CM. ARMADO.

M* 5,40 A= o.e'(s+4)
9. 1.25 SEINFRA C1947 IPONTO ELETRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT I 1.oo Qtd =1.00 pt
9 1.26 SINAPI 3788

LUMINARIA CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO
C/01 LAMPADA FLUOR ESCENTE 20 W (COMPLETO
REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMPADA)

UN 2.00 Qtd = 2.00 und

9. 1.27 SEINFRA C0733
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS.MURETA C/
ALTURA DE 0.7OM - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2

. FACES
M 12.00 Qtd = 12.00 m

9. 1.28 SEINFRA C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M* 1 .S8 A= 0.80 X 2.10

. I. E x
Í/_r_,_E_.-f
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